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RESUME – Nous avons présenté dans ce travail le contrôle
de la Génératrice à Réluctance Variable (GRV) connectée au
réseau alternatif monophasé pour une application éolienne. La
régulation de la vitesse de rotation est assurée par le convertisseur
coté génératrice et le couple est imposé par la machine à courant
continu utilisée ici pour simuler la turbine éolienne. La connexion
de la génératrice au réseau est réalisée par un convertisseur
DC-AC qui assure le maintien de la tension du bus DC par un
correcteur PI. Un correcteur résonant est utilisé pour suivre la
consigne de courant sinusoïdale.
Mots-clés – GRV, Connexion au réseau, Correcteur résonant.
1. INTRODUCTION
A cause de la raréfaction des ressources naturelles et de
l’épuisement avancé des réserves d’énergies primaires fossiles
telles que le pétrole, le gaz, le charbon et l’uranium, et en raison
de la pollution de l’environnement due à l’émission de gaz à
effet de serre, une attention particulière est portée ces dernières
années au développement des énergies renouvelables afin de
limiter le réchauffement climatique et de baisser la facture
énergétique. Parmi les filières renouvelables, la priorité semble
se concentrer sur l’énergie éolienne dont la puissance mondiale
installée est estimée à 817 GW en 2025 soit les prévisions du
GWEC (Global Wind Energy Council), selon une augmentation
de 67.8% par rapport à 2016.
Pour produire l’énergie électrique, la turbine de éolienne est
couplée à une génératrice pour convertir l’énergie cinétique
du vent en énergie électrique. Traditionnellement, la Machine
Asynchrone (MA) ou machine à induction était utilisée sim-
plement en mode moteur. Mais avec le développement de la
microélectronique et des variateurs de fréquence qui permettent
de régler la vitesse, elle est aujourd’hui largement utilisée en
mode génératrice dans les applications éoliennes. Actuellement
la Machine Synchrone à Aimants Permanents (MSAP) est la
plus répandue. Elle est utilisée dans la production d’électricité
où les centrales utilisent des machines de forte puissance de
l’ordre de 1500 MW. Elle présente des performances intéres-
santes telles qu’un couple massique et une puissance massique
élevés et un bon rendement. Elle présente donc un avantage sur
le plan performance/volume. Mais cet avantage de la MSAP est
limité par le coût des aimants qui a considérablement augmenté
ces dernières années et le fait que la MSAP supporte mal les
températures élevées.
Depuis quelques années, la Génératrice à Réluctance Va-
riable (GRV) se positionne comme une vraie alternative dans
les unités de conversion de l’énergie éolienne [2] [6] [7].
Comme toutes les machines électriques tournantes, la GRV est
constituée d’une partie fixe (le stator) et d’une partie mobile
(le rotor). Son fonctionnement est basé sur l’interaction du
stator et du rotor pour maximiser le flux qui les traverse. Cette
machine présente un réel intérêt du coté des chercheurs et des
industriels. Ses principaux atouts sont : sa structure simple due
Fig. 1. Mode de fonctionnement de la GRV
à son rotor passif, son coût et sa robustesse [3] [8]. En effet
l’absence du système balais-collecteur lui confère une certaine
robustesse et une maintenance relativement facile par rapport
à la Machine à Courant Continu (MCC). L’absence d’aimants
au rotor réduit considérablement le coût de la machine et lui
permet de fonctionner dans des environnements sévères sous
des températures élevées contrairement à la MSAP. Malgré
ses nombreux avantages, l’utilisation de la GRV reste encore
marginale dans le milieu industriel. Elle est handicapée par un
bruit acoustique important et une forte ondulation du couple
due à l’alimentation successive des phases du stator [13] [14].
La structure générale du système de conversion est représen-
tée à la Figure 1. Elle comporte une GRV de type 8/6 comportant
4 phases, excitées par un convertisseur à demi pont asymétrique
(AHBC). Une Machine à Courant Continu sera utilisée dans les
simulations pour jouer le rôle de la turbine. Un convertisseur
DC-AC permet la connexion et la synchronisation de la généra-
trice au réseau électrique monophasé. La commande occupe une
partie essentielle du système de conversion. Elle doit assurer :
— La conversion et le transfert de l’énergie au réseau
— Le maintien de la tension du bus continu à sa référence
— La minimisation du Taux Harmonique de distorsion
— Le contrôle de la qualité de la puissance et du courant
— Le contrôle de la puissance réactive injectée au réseau
— La synchronisation de la génératrice au réseau
— La maximisation du rendement de conversion
— La minimisation des ondulations du couple de la GRV
Depuis quelques années, plusieurs publications s’intéressent
au contrôle de la GRV. Une grande attention est portée à
l’optimisation de la commande. Généralement les angles de
commutation des interrupteurs et le courant de référence des
phases sont choisis comme paramètres de commande. Une GRV
est utilisée dans [11] pour un micro-grid DC basé sur l’énergie
éolienne. Les auteurs utilisent un convertisseur DC-DC entre-
lacé pour élever la tension de sortie de la génératrice. Dans [10],
les angles d’ouverture et de fermeture des interrupteurs (θon et
θoff ) sont identifiés comme paramètres de commande. Dans ce
papier, les auteurs adoptent deux stratégies de commande : à
basse et moyenne vitesse, les angles sont fixés, on contrôle le
rapport cyclique ; tandis qu’en haute vitesse, le rapport cyclique
est fixé et les angles sont contrôlés.
POSITIONNEMENT DU PAPIER
Dans ce papier on s’intéresse à l’optimisation de la
commande de la génératrice à réluctance variable pour une
application éolienne. Deux configurations sont possibles - Soit
la GRV est utilisée comme une source de tension continue
si sa sortie est connectée à une charge continue ou à une
batterie - Soit la GRV est utilisée comme une source de tension
alternative si l’énergie électrique produite permet d’alimenter
une charge AC ou si la génératrice est connectée à un réseau
AC isolé. Dans ce cas un onduleur est utilisé pour convertir la
tension continue à la sortie de la génératrice en une tension
alternative semblable à celle du réseau. L’objectif de ce papier
est le contrôle optimal de la GRV. L’optimisation du rendement
de la GRV associée à son convertisseur est présenté dans un
précédent papier [15]. Les angles de commande et le courant
de référence de la GRV sont identifiés comme paramètres
de commande. Ils sont calculés par une méthode de calcul
par éléments finis pour garantir un rendement de conversion
maximal. Le premier objectif de ce papier est d’assurer le
maintien de la tension du bus à sa valeur nominale malgré les
fluctuations de la vitesse du vent et de la charge. Le second ob-
jectif est le contrôle de la qualité du courant par l’intermédiaire
d’un correcteur résonant à cause de la référence sinusoïdale
du courant. On comparera l’effet d’un correcteur résonant
et d’un correcteur PI sur la qualité du courant injecté au réseau.
La suite du papier s’organise comme suit. Dans la partie 2
nous présentons le principe de fonctionnement de la génératrice
à réluctance variable. La partie 3 est consacrée à la commande
de la GRV connectée au réseau monophasé. Quelques résultats
de simulation sont présentés dans la partie 4. Le papier se ter-
mine par une conclusion et des perspectives sur les travaux fu-
turs.
2. FONCTIONNEMENT ET MODÉLISATION DE LA GRV
2.1. Caractéristiques de la machine
La machine à réluctance variable est un convertisseur élec-
tromécanique dont le fonctionnement est basé sur le principe
du flux maximal. L’alimentation à tour de rôle des différentes
phases crée un flux magnétique au stator. Le rotor s’oriente sui-
vant les lignes de champ de telle sorte que le flux qui le traverse
soit maximal. Un mouvement de rotation continu peut être en-
tretenu en synchronisant parfaitement l’alimentation des phases
et la position du rotor. Dans ce papier on s’intéresse à une ma-
chine tétraphasée à double saillance, ses caractéristiques sont
données dans le Tableau 1. Elle est composée d’un rotor com-
plètement passif, constitué d’un empilement de tôles ferroma-
gnétiques comportant Nr = 6 dents et d’un stator lui aussi
en fer doux comportant Ns = 8 dents, autour desquelles sont
enroulés des conducteurs. Le nombre de phases de la machine
est q = 4. Chaque phase est constituée de deux enroulements
concentrés diamétralement opposés. Les enroulements stato-
riques sont excités par un convertisseur asymétrique à demi pont
(ou Asymmetric Half Bridge Converter - AHBC), choisi pour sa
robustesse et le découplage des phases. Le couple maximal est
Tmax = 25 Nm, il peut être atteint jusqu’à la vitesse de base
de la machine ωb = 1300 tr/mn. La machine a une puissance
nominale Pn = 1.2 kW et un couple nominal Tn = 4.5 Nm.
La vitesse nominale est la vitesse de rotation de la machine lors-
qu’elle délivre sa puissance nominale, on a ωn = 3000 tr/mn.
2.2. Principe de fonctionnement de la génératrice
Contrairement aux machines électriques conventionnelles,
la Machine à Réluctance Variable (MRV) présente l’avantage
d’un découplage des phases ( absence de couplage magnétique
et absence de couplage électrique entre les enroulements de
deux phases différentes de la machine). Une étude comparative
Tableau 1. Caractéristiques de la machine à réluctance variable
Grandeur Symbole Valeur Unité
Nombre de dents au stator Ns 8 −−
Nombre de dents au rotor Nr 6 −−
Nombre de phases q 4 −−
Resistance de phase r 0.05 Ω
Puissance nominale Pn 1200 W
Vitesse nominale ωn 3000 tr/mn
Couple Nominal Tn 3.82 Nm
Courant maximal Imax 100 A
Facteur d’inertie J 0.0068 Kg.m2
Coef. de Frottement F 0.005 Nm/rad s−1
entre une MRV classique et une MRV Mutuellement Couplée
(MRVMC) est présentée dans [12]. Les résultats de simulation
montrent que pour des courants faibles, les deux machines pré-
sentent le même couple moyen. En revanche, la MRV classique
présente un couple légèrement inférieur à celui de la MRVMC
pour des courants plus élevés. Dans la suite du papier, nous
considérons que les quatre phases de la machine sont indépen-
dantes et la machine fonctionne en régime linéaire (on néglige
la saturation magnétique). Sous ces hypothèses, l’équation de la
tension d’une phase de la machine est donnée par Eq. (1)
uj = rij +
dϕj (θ, ij)
dt
, j ∈ {1, 2, 3, 4} (1)
uj = rij + Lj (θ, ij)
dij
dt




uj , ij ϕj , Lj et r, représentent respectivement la tension, le
courant, le flux, l’inductance et la résistance de la phase j. ej
est la force électromotrice (fem), elle dépend du courant, de la
vitesse de rotation ω de la machine et de la variation de l’induc-
tance en fonction de la position θ du rotor. Le schéma électrique
équivalent de la MRV est donc identique à celui d’une machine
à courant continu dont l’inductance est variable et la fem varie
selon le point de fonctionnement. L’équation mécanique de la




= Te(θ, i1, i2, i3, i4)− TL − Fω (3)
J est l’inertie de la machine, F représente le coeffi-
cient de frottement visqueux, TL est le couple de charge.
Te(θ, i1, i2, i3, i4) est le couple électromagnétique de la ma-
chine. En supposant un découplage complet des quatre phases,
le couple électromagnétique total est la somme des couples élé-
mentaires Te(θ, ij) développés par chaque phase.




Par définition, le couple élémentaire de la MRV est la varia-
tion de la co-énergie en fonction de la position du rotor. En sup-
posant un fonctionnement linéaire de la machine, une expression








A partir de l’équation (5) on voit que la création de couple
par une machine à réluctance variable est due à la variation de
l’inductance de phase en fonction de la position du rotor. La va-
leur du couple dépend du carré du courant, la MRV est donc
alimentée par des impulsions de courant positives. Une autre
remarque importante est que le signe du couple dépend unique-
ment du sens de variation de l’inductance en fonction de la po-
sition. La MRV est une machine réversible capable de fonction-
ner en mode moteur si on applique l’impulsion de courant dans
la région croissante de l’inductance et en mode générateur si
on l’applique dans la région décroissante de l’inductance pour
créer un couple négatif. La Figure (2) représente la variation de
l’inductance en fonction de la position électrique et le réseau de
couple en fonction du courant et de la position. Deux grandeurs
de commande ψ et θp sont représentées sur cette figure. ψ est
appelé angle d’amorçage ou début de magnétisation. Il corres-
pond à l’instant où les interrupteurs sont fermés. θp est appelé
angle de conduction. Il correspond à l’intervalle de temps pen-
dant laquelle la phase est magnétisée. Pour le mode générateur
les angles ψ et θp sont réglés de telle sorte que l’alimentation se
fasse quand l’inductance décroit. Pour garantir un fonctionne-
ment efficace de la génératrice, un contrôle optimal des angles
de commande (ψ, θp) est nécessaire [15].
Fig. 2. Variation de l’inductance en fonction de la position
2.3. Mode Excitation - Mode Génération
Le fonctionnement de la GRV comprend deux étapes :
1. D’abord, une phase d’excitation : ψ < θ < ψ + θp
Lorsque l’inductance décroit, on ferme les interrupteurs
du convertisseur AHBC. Les enroulements statoriques
sont magnétisés par la source. L’énergie mécanique de la
source d’entrée est convertie en énergie magnétique puis
stockée dans les enroulements. Le courant croit dans cette





≈ uj − ej > 0 (6)
2. Puis, une phase de génération : ψ + θp < θ < 2ψ + θp
Après l’excitation les interrupteurs sont ouverts. Le cou-
rant circule à travers les diodes de roue libre L’énergie
magnétique stockée dans les enroulements statoriques est
transformée en énergie électrique et transférée au réseau.
Le courant décroit durant cette phase à cause de la force




≈ −uj − ej < 0 (7)
Fig. 3. Modes de fonctionnement de la GRV
3. STRUCTURE GENERALE DE LA COMMANDE
La Figure 4 représente la structure de la génératrice connectée
au réseau électrique alternatif monophasé. Une MCC est utilisée
pour simuler la turbine éolienne. Le connexion de la génératrice
au réseau est assurée par un convertisseur DC-AC monophasé.
Le contrôle de l’ensemble du système de conversion électromé-
canique peut être divisé en deux parties :
3.1. Contrôle de la partie mécanique : Entrée du système
La MCC est commandée en couple par un correcteur PI
CT (s). Elle impose un couple de charge à la génératrice
(TMCC). Ce couple est l’image de la force développée par l’éo-
lienne sur l’arbre de la génératrice.
CT (s) = KPT +KIT /s (8)
La génératrice quant à elle impose la vitesse de rotation à la
MCC pour satisfaire le couple de charge demandé. La GRV est
commandée par une boucle interne rapide de régulation du cou-
rant par des correcteurs à hystérésis CI(s) dont la sortie donne
les signaux de commande des interrupteurs du convertisseur et
une boucle externe de régulation de la vitesse par un correcteur
PI Cω(s).
Cω(s) = KPω +KIω/s (9)
Il s’agit de réguler la vitesse de rotation de la génératrice à
une valeur de référence. En considérant que le courant suit sa
consigne rapidement (boucle interne de courant suffisamment
rapide), la fonction de transfert en boucle fermée de la vitesse
est donnée par :
Hω(s) =
(KIω/J) (s KPω/KIω + 1)
s2 + s (F +KPω)/J +KIω/J
(10)
Pour améliorer la dynamique du système en boucle fermée,
le zéro stable de Hω(s) est compensé par un pré-filtre PF =




s2 + s (F +KPω)/J +KIω/J
(11)
On obtient une fonction de transfert du second ordre. L’identi-
fication deHω(s) avec la forme canonique de la fonction second
degré, d’amortissement ξ et de pulsation naturelle ωn, permet de
calculer les coefficients du correcteur.
KPω = 2ξωnJ − F ; KIω = Jω2n (12)
Fig. 4. Structure générale de la connexion de la GRV au réseau
3.2. Contrôle de la partie électrique : Sortie du système
L’objectif du contrôleur de sortie est de réaliser la connexion
et la synchronisation de la génératrice au réseau alternatif. Un
convertisseur DC-AC monophasé permet de convertir la ten-
sion continue (400V) à la sortie de la génératrice en une ten-
sion alternative (230V, 50Hz) semblable à celle du réseau. L’on-
duleur doit respecter certaines normes en vigueur notamment
le contrôle et la qualité du courant et de la puissance injec-
tés dans le réseau, la tension et la fréquence nominale du ré-
seau, le contrôle de la tension du bus continu, le taux de distor-
sion harmonique, le rendement de conversion, etc.. Trois critères
sont identifiés pour évaluer les performances de notre convertis-
seur. D’abord, il s’agit de maintenir la tension du bus continu
constante pour tous les points de fonctionnement de la généra-
trice. Ensuite, assurer une tension et un courant de réseau le plus
sinusoïdal possible et en phase. Enfin, maximiser le rendement
de la conversion.
3.2.1. Régulation de la tension du bus
La tension du bus DC tend vers une valeur différente à chaque
variation du point de fonctionnement du système (vitesse-
couple) due à une fluctuation de la puissance moyenne échangée
par la génératrice et le réseau à travers le bus DC et à chaque
fluctuation de la puissance instantanée due à un déséquilibre sur
le réseau ou sur la génératrice. La fonction de transfert reliant
la tension du bus DC au courant contient un intégrateur pur : Le
bus continu est un système d’ordre 1. En théorie, un correcteur
proportionnel aurait suffi pour le contrôle de la tension, mais
cette condition n’est pas toujours vérifiée dans la pratique. Nous
choisirons donc un correcteur PI CV DC(s) pour réguler la ten-






La sortie du correcteur de la tension du bus donne l’amplitude
du courant de référence. Celle ci est multipliée par la phase du
réseau, obtenue par une PLL, pour créer la consigne sinusoïdale
du courant de réseau.
3.2.2. Régulation du courant réseau
La régulation du courant constitue le coeur du système. L’ob-
jectif de la commande est d’envoyer un courant sinusoidal au
réseau avec un taux harmonique de distorsion très faible. Le
contrôle du courant se fait grâce à une correcteur résonant
CIr(s). En effet un correcteur proportionnel intégral classique
ne permet pas de suivre parfaitement une référence sinusoïdale
à cause de l’existence permanente d’une erreur statique. Le cor-
recteur résonant permet de supprimer l’erreur  entre le courant
de réseau Ires et le courant de consigne I∗res 2 [1] [4]. Le cou-
rant de référence est construit à l’aide d’une PLL à partir de la











On introduit un pôle imaginaire pur résonant provoquant ainsi
un gain infini à la pulsation du réseau (ωo = 2pif0 ; fo = 50Hz)
afin d’éliminer l’erreur statique et le déphasage entre la réfé-
rence de courant et le courant réseau. Le correcteur CIr(s) est
calculé de façon à garantir une bonne dynamique du système :
bande passante et stabilité du convertisseur. Le diagramme de
bode du système en boucle ouverte est représenté à la Figure 5
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Fig. 5. Diagramme de bode du systeme en boucle ouverte
































Fig. 6. Simulation de la robustesse de la connexion de la GRV au réseau
4. RESULTATS DE SIMULATION
4.1. Contrôle de la génératrice avec un correcteur résonant
Le système est simulé sous Matlab-Simulink. Les résultats de
simulation sont représentés sur la Figure 6. Sur les Figures 6-a)
et 6-b), on évalue les performances des contrôleurs mécaniques.
Une consigne de vitesse de 1000 tr/mn est appliquée à la géné-
ratrice, La MCC impose une variation de charge entre -10 Nm
et 5 Nm. Ces premiers résultats montrent la robustesse de la ré-
gulation de vitesse et de couple. Coté réseau, nous avons évalué
les performances de la régulation de la tension du bus DC à une
référence de 400V (Figure 6-c) ), et les performances de la régu-
lation de courant injecté au réseau avec une consigne sinusoïdale
(Figure 6-d)) . Les résultats montrent un bon asservissement de
la tension du bus DC et du courant réseau quel que soit le point
de fonctionnement de la génératrice.
4.2. Correcteur résonant vs correcteur PI
La figure 7 montre une comparaison entre le correcteur réso-
nant et le correcteur proportionnel intégral. Pour le correcteur
résonant, le courant réseau suit rapidement sa référence sinusoï-
dale sans retard de phase. Il existe une petite erreur sur l’ampli-
tude de l’ordre de 0.3 A. Si on utilise le correcteur PI, il existe
un déphasage permanent et une erreur d’amplitude 0.5A entre
le courant de réseau et sa référence. Pour améliorer les perfor-
mances du système, il est donc nécessaire d’utiliser un correc-
teur résonant si les grandeurs de commande sont sinusoïdales.
Par contre, l’ordre du correcteur peut être élevé, ce qui rend plus
difficile son implémentation.


























































Fig. 7. Comparaison des deux correcteurs
5. CONCLUSIONS
Nous avons présenté ici le travail sur la connexion de la géné-
ratrice à réluctance variable au réseau monophasé. L’onduleur
doit respecter certaines normes : la qualité du courant injecté
dans le réseau, la tension et la fréquence nominales du réseau, le
maintien de la tension du bus continu. Pour une utilisation opti-
male de la génératrice, le contrôleur des grandeurs d’entrée doit
assurer une extraction maximale de la puissance mécanique dis-
ponible à l’entrée et garantir un rendement de conversion maxi-
mal. Ce point ainsi que la validation expérimentale seront abor-
dés dans des travaux futurs.
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